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PLANTA BAJA



NORMATIVA A CUMPLIR: C/ CAP. 4.12 CE /4.7 /ORD. N° 36973 (BM 16614)
45425 (BM 19287) C/ LEY N° 962 (B.O 1607) "ACCESIBILIDAD FISICA PARA
TODOS" / C/ LEY N° 24314 DECRETO N°© 914 (ANO 1997) C/ LEY N° 22435

DECRETO NO 498 (ANO 1985).

OBRAS EXISTENTES:
A) CON CAMBIO DE USO SE SOLICITA AL Dto. DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIO,
TERMICAS, IMFLAMABLES Y SANITARIAS SE ACEPTE LA SOLUCION ALTERNATIVA PROPUESTA

EN FUNCION DEL ART. 4.11.2.5 POR SER UNA OBRA EXISTENTE DE TRANSFORMACION,
B) POR SER UNA OBRA EXISTENTE DE MODIFICACION Y/0 AMPLIACION S ACONDICIONARA
EL SECTOR DE PLANTA BAJA PARA SALVAR LOS NIVELES Y TENER ACCESO RESTRINGIDO A

DICHO NIVEL
SITUACION: C/ ART. 4.12.2.1 INC B) ITEM S2 C g,
CONSTRUCCION: C/ ART. 4.12.2.2 INC B) ITEM ¢} ¢ ¢
EXTINCION: C/ ART. 4.12.2.3 INC B) ITEM Es,

SE PROYECTA HIDRANTES Y EXTINTORES,

INSTALACION:

EXTINTORES DE PTQ (ABC) 5kg.
CORTE DE LUZ Y GAS C/ ART. 4.12.2.2 INC A) ITEM 10 C.E.
SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE SALIDA S/

ILUMINACION DE EMERGENCIA C/ ORD. N© 454
C/ ART. 4.6.6.1 C.E. CONTROLADO POR LA
NOTA: TODOS LOS ELEMNTOS CONSIGNAD
EXTENDIDA POR EL INTI (DIVISION FUEGOS).

USOS

P.B. USO: OFICINA - SUP. DE USO: 228.02 m2
CANT. DE PERS. 29 // ANCHO DE EVACUACION
12 PISO: USO OFICINA - SUP. DE USO: 223.77

CANT. DE PERS. 28 // ANCHO DE EVACUACION
2° PISO: USO OFICINA - SUP. DE USO: 282.86

CANT. DE PERS. 35 // ANCHO DE EVACUACION

SECCION ELECTR]

NORMA CONVENIN 10.005,

25 (BM 19287) car. 8.10 CE

CADE D.GF.0.C.

ON LA CERTIFICACION TECNICA

F. OCUP. (8)
0.90m S/ COD, VIEJO.
m2 F. OCUP. (8)

0.90m S/ COD, VIEIO.
m2 F. OCUP. (8)

1.05m S/ COD, VIEJO.

ANCHO PROY DE EVAC. 4.26m EXISTENTE (VER

IFICA).

Cafieria con hidrantes conectados

por CHG @ 0.064 @ 2 §
Y con una bajada de @ 0.064.

Hidrantes completos en gabinetes con llaves ti
mangas de 20mrde longitud @ 0.045 y lanzas
@ 0.045; teniendo en CHG @ 0.064 (2 2 +);

conectado a una (1) b.i.s @ 0.064 de pared s/linea municipal de
nicho y con tapa de identificacion "bomberos”.

po teatro de @ 0.045;
deltipo clerre lento

Caja de escalera ¢/ Dis

P. N°© 8.697 D.G.F.0O. y ¢/ Disp. N©
45.425 (B.M. 19287) /

Disp. n® 948 D.G.F.0. y C/ 97.

VACUACION DE HUMOS Y GASES

ol S __ REJASDISP. 8697-DGFOC-82
Meiméedesiv. | REQUERIDA |  PROYECTADA
t | ttase | 1escots=177m 1.00x 2.00 = 2.00m?

RIFICACION AREA ESC. 1° piso

S/ART.4.7.71.CE.

—

POBLACION 1°PISO = 28 personas (max. ocup.) I

SUP. CAJA REQUERIDA = 28p x 0.25m2 = 7.00m?

PROYECTADO = 11.85m? d i 'HIH“'

11.85m? > 7.00m? — VERIFICA 3# r‘émii':lb

ANCHO LIBRE DE PUERTA 0.90m — VERIFICA -

RIFICACION AREA ESC. 2° piso S/ART. 4.7.7.1. CE.

POBLACION 2° PISO = 35 personas (max. ocup.)

SUP. CAJA REQUERIDA = 35p x 0.25m? = 8.75m?

11.85 m? > 8.75m? — VERIFICA g '""li'iib

ANCHO LIBRE DE PUERTA 0.90m — VERIFICA ¢ I A)

NILLA DE ILUMINACION Y VENTILACION

 LOCALES [ LADoS _LUMNACON | VENTLACON _ —

J DESIGNACION A B SLF. COEF. | NECES.| PROY . | COEF. Eces PROY. . |

1 OFICINA 1026 [ 11,57 [118.71] 0,20 | 23,74 | 2394 | 0,05 | 594 | 6.14 1

2 | SALADEMAQUNAS | 1,10 | 330 | 363 CA4653 -

G BANODAMAS | 426 | 2,33 | 993 CA4651

4_| BAROCABALLEROS | 319 | 446 | 1423 CA4651 ]

A —r AT

6 OFICINA 020 | 506 | 526 | 005 | 1,26 | 1,46

: 1 —
3 CA4651

: BAEOE%P&C!TADOS 00708 [728foos [1m[rer |

: CA4653 B

1 , CA4653

2

3 361 | 381

4 | omona | 463|354 [1639] 020 | 328 | 348 | 005 | 082 | 1,02

5 BANO DAMAS 584 | 1548 —

6 OFFICCE 257 | 156 | 398 —

7 OFICINA 6,90 | 584 | 40,30 -

8 | omcna | 452 | 384 | 17.36 -

9 | OFFccE | IRREGULAR | 159 —_—

0 | BANO CABALLEROS | 4,04 | 257 [1038 —

1| BANO DISCAPACITADOS| 1,51 | 200 | 3,02 e

2 BANO IRREGULAR F4'96 — —

3 S T I

A mmmmmm—

5 ARCHVO (3,03 | 245 | 742 G

: e 5= 23‘32 :;'4170 020 | 402 4.:2A 46?05 101 | 121 [

Z gim 237'?0 1,87 [326.90 o.'zo%ss_.zg 659 | 005 | 1644




DERECHOS DE CONSTRUCCION DE CONDICIONES CONTRA INCENDIO
USO: OFICINAS
RIESGO: 3  CARGA DE FUEGO: < 25 Kg/m?

R —
—

Elemento a Liquidar Cantidad Valor del Médulo Parcial a Liquidar

la cantidad
Cap. de escalera 2 (dos) $301x2x2 $1.204
Total a Liquidar $3.913

..('

L 4

PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO

- doble chapa doblada, doble contacto y cierre mecanico
' sin cerradura.

F60 | Idem (1) mas aislante térmico.-

m F30 Puertas de ascensor automatica telescopicas estancas.

F60/F90

Portones doble automaticos con guia/ contrapesof fusible.
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PASAMANOS

VISTA LATERAL
ESC. 1:20
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